
Probe:

durch:

Hessenwasser GmbH & Co. KG | Taunusstr. 100 | D-64521 Groß-Gerau

Probenahme:

Kunden-Nr.:

Probenart:

Medium:

Entnahmeanlass:

Analysen-Nr.:

Nachhaltige
Wasserversorgung

Zentrallabor

Gräfenhäuser Straße 118

D-64293 Darmstadt

Telefon +49 69 25490 5231

zentrallabor@hessenwasser.de

Erster Frankfurter Schwimmclub von 1891 e.V. 

(EFSC)

Frau Helfmann

Rhönstraße 117

60385  Frankfurt am Main

202300654Analysenbericht

Schwedlersee, Frankfurt, Badesee

Steg an der Dusche

Kopie an info.hygiene@stadt-frankfurt.de

740515PNS-Nr.:

Adresse: 60314 Frankfurt am Main, Schmickstraße

Oberflächenwasser A-20160208Auftrag-Nummer:

190786

Probeneingang:Schöpfprobe 17.08.2023

17.08.2023 09:00 Uhr Untersuchungsende: 19.08.2023

21.08.2023Herr Pflanzer Befundausgabe:

Hessenwasser GmbH & Co. KG

Prüfzeitraum: 17.08.2023 bis 19.08.2023

Richtwertliste: Sofort-Maßnahmewerte gem. § 7 Abs. 2 VO-BGW

Spalte H: # = Hessenwasser Zentrallabor für Prüfmethode nicht akkreditiert

Makroalgen: vereinzelt einzellige Grünalgen.

Die Sofort-Maßnahmewerte der Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der 

Badegewässer (VO-BGW) werden deutlich unterschritten.

Hinweis:

gez. Gabriele Jetter (TSB)

Teer-Rückstände und schwimmende Objekte Besichtigungsprüfung ohne

Temperatur DIN 38404-C4:1976 °C 23,0

Leitfähigkeit bei 25°C DIN EN 27888 (C8):1993 µS/cm 1070

Escherichia coli DIN EN ISO 9308-3 (K13):1999 MPN/100ml 371 1800

Enterokokken DIN EN ISO 7899-2:2000 KBE/100ml 360 700

Makroalgen Mikroskopie s. Beurteilung #

Cyanobakterien Mikroskopie unauffällig #

Parameter Methode/Norm Einheit Ergebnis Richtwert H
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|  Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025Zentrallabor

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die untersuchte Probe. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung der Prüfberichte und Gutachten

zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.


